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6.- RESULTADOS

Muestra ensayada Tabique 3PYL125+70+105+70+3PYL12,5

Dimensiones de la muestra: 3850 x 3000 x 320 mm

Masa por unidad de area estimada: 67 kg/m®
Comentarios:
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indice global de reduccion sonora ponderado A, R: 68,4 dBA

indice ponderado de reduccion sonora, R,, (Cigp-s000 ; Ctr 100-5000): 70 ( -2; -7 ) dB

Los resultados se refieren exclusivamente a las mediciones realizadas con la muestra, producto o material

; entregado a Applus+CTC el dia sefialado y ensayado en las condiciones indicadas en este documento.
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